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Niniejszy poradnik zawiera informacje niezbedne do poprawnego
zaprojektowania Systemu Okablowania Strukturalnego oraz umozliwia
prawidtowe zestawienie niezbednych elementéw w oparciu o system okablowania
firmy BKT Elektronik. Ponizej opisane sg tory miedziane i swiattowodowe, zasady
ich budowania, zalecane i aktualne normy oraz podstawowe elementy, takie jak
kable typu skretka czteroparowa, gniazda telekomunikacyjne (multimedialne),
panele krosujace, szafy dystrybucyjne z osprzetem, kable swiattowodowe, ztgcza
Swiattowodowe, Swiattowodowe panele krosujgce oraz kable podfgczeniowe i
krosujgce, zarbwno miedziane jak i Swiattowodowe.

W poradniku znajdziecie Panstwo réwniez zasady projektowania i budowy
obiektow Data Center i Serwerowni.
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Data Center — Serwerownie

Zasady projektowe — podstawy

Normy

Wskazéwki projektowe w srodowisku Data Center
Infrastruktura budynkowa

Wymagania uzytkowe

Poziomy dostepnosci (TIER, Klasa)

Architektura i konstrukcja

Systemy bezpieczeristwa energetycznego
Efektywnos¢ — PUE

Dystrybucja Energii

Systemy zasilania bezprzerwowego

Schematy zasilania — przykfady

Systemy zasilania awaryjnego i gwarantowanego
Systemy chtodzenia

Systemy klimatyzacji precyzyjnej BKT
Szafy/kiosk/dukty/PDU — zintegrowane rozwigzania BKT 4DC
- Szafy RACK-IT

Systemy Transmisji danych

Rozwigzania zintegrowane Data Center

Szafy serwerowe

Dukty kablowe

Systemy bezpieczeristwa

Systemy bezpieczenstwa elektronicznego

System Kontroli dostepu Szaf i kioskéw BKT ACS
Systemy bezpieczenstwa pozarowego

Systemy dystrybucji energii

Listwy zasilajgce PDU

Listwy zasilajgce monitorujgco-kontrolne
Zarzadzalne listwy monitorujace

Kable zasilajgce — podtgczenie urzadzen IT do PDU
Automatyczne przetgczniki zrédta zasilania ATS
Moduty monitoringu zasilania UIP-PDU
Monitorowanie parametrow srodowiskowych w serwerowni/
punktach dystrybucyjnych

BKT EMS — System monitorowania warunkéw srodowiskowych
Gtéwne funkcje

Gtéwne elementy systemu

System Manager For Data Center (SM4DC) — DCIM
SMA4DC Lite
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